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RESOLUÇÃO 050 DA ANVISA E NORMA

12188 DA ABNT.

CANALIZAR A DESCARGA DO VACUO PARA

LOCAL MAIS ALTO DO HOSPITAL A NO MINIMO
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Ø 22 mm (oxig., ar e vc.)

Ø 28 mm (oxig., ar e vc.)

Ø 28 mm (oxig., ar e vc.)

Pontos Alarmes ( PA)

Ø 15 mm (oxig., ar e vc.)

Pontos Alarmes

(PA)

Ø 15 mm (ar)

Ø 15 mm (oxig., ar e vc.)

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE GASES MED. E VÁCUO

ESCALA 1 /100

    CENTRAL DE  AR COMPRIMIDO

MEDICINAL COMPLETO, ATENDENDO

PLENAMENTE A RESOLUÇÃO 050 DA

ANVISA E NORMA 12188 DA ABNT.

Ø 15 mm (oxig., ar e vc.)Ø 15 mm (oxig., ar e vc.)

Ø 28 mm (oxig., ar e vc.)

Válvulas  de fechamento

Ponto Aparente de Oxigênio

Ponto Aparente de Ar  Comprimido.

LEGENDA

Tubulação de Ar medicinal, cobre classe A

Tubulação de Oxigênio, cobre classe A

Ponto Aparente de  Vácuo

Tubulação de Vácuo, cobre classe A

Altura do piso 1,50 m, espaçamento 0,20 m.

Altura do piso 1,50 m, espaçamento 0,20 m.

Altura do piso 1,50 m, espaçamento 0,20 m.

Pontos de alarmes a 1,80 m do piso,
espaçamento de 0,20 m entre os pontos.

PA

Ø 1 '' e  

3

4

  ''

End: Rua das Pitangueiras, nº 394, Setor Comercial, Sinop-MT

E-mail: atendimento@construlogo.com.br

Fone: (66) 3531-0062 | Celular: (66) 9985-9191/9984-6902

Folhas:

Revisão:

Data:

Projeto:

Local:

Proprietário:

Responsável Técnico:

Instalação redes gases medicinais (Ar e Oxigênio) e vácuo

01/01GASES MEDICINAIS

LE 2 e AP 15, VIA 1

Paranaíta - Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Paranaíta

CNPJ: 03.239.043/0001-12

01 - MEDIDAS DADAS EM CENTÍMETROS (cm).
02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.
03 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
04 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

Conteúdo:
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