PROJETO DE SPDA LEGENDA
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- DESCIDA EXTERNA EM AGO COBREADO 7 FIOS 50MM?
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- MUDANGA DE NIVEL DA MALHA DE CAPTURA

- MALHA DE CAPTURA - BARRA CHATA DE ALUMINIO 70MM®
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NOTAS E ESPECIFICACOES

1 - DEVERAO SER SEGUIDAS A NORMA TECNICA DA ABNT, NBR-5419/2015 - PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS.
N - l 2 - NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. A INSTALAGAO DE PROTETORES CONTRA SURTOS
}{ DE TENSAO E DESCARGAS ATMOSFERICAS E OBRIGATORIO. CADA PROTETOR DEVE SER ADEQUADO AOS EQUIPAMENTOS A PROTEGER.

0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO FAZEM PARTE DO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO.

3 - O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

4 - TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES, ...) DEVERAO SER
INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA
|- POSSIVEL DESCARGA.

5 - A CARCAGA DOS QUADROS E TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS, BEM COMO TODAS AS MASSAS METALICAS EM EVIDENCIA DEVERAO
SER ATERRADAS.

6 - OS CONDUTORES DE DESCIDA SERAO POR CABO DE ACO COBREADO DE 50mm? NOS ESPACAMENTOS INDICADOS NO PROJETO.

7 - AS CONEXOES HASTE x CABO DEVERAO SER EFETUADAS ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, SOMENTE NAS CAIXAS DE INSPEGAO
PODERA SER EMPREGADO O CONECTOR EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70mm? COM GRAMPO U.

8- AMALHA DE ATERRAMENTO DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA MAXIMA DE 10 Ohms EM QUALQUER EPOCA DO ANO.

9 - AS LOCALIDADES EM QUE O SOLO FAVORECER A AGAO DA CORROSAO GALVANICA DA MALHA DE ATERRAMENTO, PREVER A
INSTALAGAO DE ANODO DE ZINCO PARA PROTEGAO CATODICA.

e | 10 - PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE
)I ELETRICA ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419/01.
o

M E M O 3 | //\ |_ D E C A |_ C U |_ O 11 - TODAS AS HASTES SERAO CRAVADAS NO SOLO, POR PERCUSSAO, A UMA PROFUNDIDADE MiINIMA DE 50cm.

12 - A DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DEVERA SER DE 3,00m.

SEM ESCALA

13 - TODAS AS HASTES E MALHAS DE ATERRAMENTO SERAO INTERLIGADAS POR CORDOLAHA DE AGO COBREADO DE 70mm?.

14 - O POSICIONAMENTO DA CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL PODERA SOFRER ALTERAGAO. A LIGAGAO DO BARRAMENTO DEVERA
SER EFETUADA NA HASTE DE ATERRAMENTO MAIS PROXIMA.

15 - O POSICIONAMENTO DAS CAIXAS DE INSPEGAO EM SOLO E DAS HASTES PODERAO SOFRER ALTERAGAO, DESDE QUE SE MANTENHA
UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 1,00M DA EDIFICAGAO.
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Dados da edificagdo
16 - TODAS AS MALHAS DEVEM SER INTERLIGADAS, A DISTRIBUIGAO DAS HASTES E CORDOALHAS. DEVE SEGUIR O DESENHO DO PROJETO.

Classificagdo de estruturas 18 - SE A EDIFICAGAO ANEXA JA POSSUIR SPDA EXECUTADO, FICA A CRITERIO DO EXECUTOR DA OBRA, UTILIZAR O ATERRAMENTO

— — EXISTENTE DO SPDA EXISTENTE PARA FECHAR O ANEL EXIGIDO PELA NORMA, SO OPTAR POR ESTA OPGAO DEVERA GARANTIR COPM

Nivel de protegdo ‘ 11}
Determinagdo da necessidade de protegéo - Estrutura

i~ P~ i~ é\ Altura 3.00m
t i t i t i t i Largura 21.39m 17 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS DE MONTAGEM, DEVERAO SER SANADAS NA OBRA, CONFORME ORIENTAGOES DA FISCALIUZAGAO.
Comprimento 40.58 m

QUIALIDADE A CONTINUIDADE DE TODO O SISTEMA, SE O EXECUTOR OPTAR POR NAO UTILIZAR O ATERRAMENTO EXISTENTE, O MESMO
DEVERA SER TOTALMNENTE DESLIGADO DAS DESCIDAS EXISTENMTES E NOVAS SEREM FEITAS NO LUGAR, AFIM DE SE EVITAR A CRIAGAO

Componentes de risco R1 - vida humana (x 10-5) | R2 - servigo publico (x 107-3) R3 - patriménio cultural (x 10*-4) R4 - econdmico (x 107-3) DE DDP.

Ra 0.0000014 R B i 19 - ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.
Rb 0.01437 0.00025 0.0005 0.0005
Rc - 0.00025 - 0.000063

DETALHE [ILUSTRATIVO — CORTES E FACHADAS A : 0179 : ooss
Ru 0.0000053 - - - Aprovacgao/Autentificagoes:
Rv 0.05291 0.00093 0.0019 0.0019

S E M E S CALA Rw - 0.0019 - 0.00046
R - 0111 - 0028 S O DO O GROSSO
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uwulu | E I Eai : Definigdes padrédo NBR 5419/2015 em referéncia ao nivel de protegao Assinado de f digital OSMAR ANTONIO
§ A 1o d tegao (método Franklin) 77° 2 62° SSinado de forma digital por
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T T E ST - Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) 45m ‘ 5?\’ - M O R EI RA.345 480 1 7 DN: CiBR’ 0=ICP-Brasil, ou:AE SOLUT! Multipla
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EREREREEEEEEEEE A Eas KRG SRR LA < Pavimento ‘ Nivel (m) ‘ Altura em relagéo ao solo (m) W 968 MOREIRA:34548017968
Térreo 0.00 -0.50 )
Dados: 2023.02.09 20:17:36 -04'00"
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

Rua Alceu Rossi, s/n - centro - 78590-000 OSMAR ANTON|O MORE|RA

Telefone: (66) 3563-2700
CNPJ: 03.239.043/0001-12 PREFEITO MUNICIPAL

DETALHE — TIPOS DE SOLDA EXOTERMICA —
i i I Autor do Projeto/Responsavel Tecnico: AL E X e 0 T P At 00
SEM ESCALA = _ o -
. f il ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
22428026000178, OU=Certificado PF
; A3, CN=ALEX OSCAR DE
goam SOUSA:90384865100
lﬁh / ! i i i ! T SO U S A: 903 gggfr?]:e Iﬁtjosou o autor deste
f \ Localizag&o:
N | | 84 8 6 5 1 O O Data: 2023.02.06 19:26:53-04'00'
/ A i 1 — MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA Foxit PDF Reader Versdo: 12.0.1
2 - CAMARA DE REAGAO Tv. do Parevts, 5 Cantbo, eolifer MT. 78500000 ALEX OSCAR DE SOUSA
3 — PALITO IGNITOR Telefone: (66) 3541-6300 ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR- 141259/D
W N N ‘ T 4 — PO EXOTERMICO (SOLDA) CNPJ: 17.787.272/0001-86 Projetista: Thaynara Teixeira
5 — DISCO DE RETENGAO
6 — CANALETA LIGAGAO DAS CAMARAS . . : .
7 — CAMARA DE SOLDAGEM Tipo de Obra: Educacional e Modalidade: Infraestrutura Urbana
8 — CONDUTORES P
9 — PINO GUIA Cultura Fisica DADOS DA OBRA
10 — TAMPA

OTA: NO SITE WWW.MONTAL.COM.BR, SEGAO GUIAS, POSSUI DOCUMENTO

D ETA |_ |_| E S G E N E R | C O S "SOLDA EXOTERMICA” COM INSTRUGOES DE USO E EXECUGAO PASSO A PASSO Objeto deN contratO: ConvenIO: OOOON
S CONSTRUGAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOAO PAULO |

SEM ESCALA MOLDE PARA SOLDA "CABOXCABO” (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL
A Ref. Montal A B Cartucho Alicate Endere o da Obra:
® s ame ovws o % won  eit | temm | temm | MoN-s02 | MoN-ssi RUA $02. FOTE L B4a B LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIGOS, CEP: 78590-000,
@ VISTA LATERAL DO CONECTOR X MON — 812 35mm 35mm MON-802 | MON-851

MON - 813 50mm 50mm MON-803 MON-851 PARANAITA'MT
Coordenada:

09°39'67.29"S | 56°28'36.02"0

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO” (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

Ref. Montal A B Cartucho Alicate
MON — 815 16mm 16mm | MON—802 | MON-851 ASSU NTO DE PROJ ETO
MON - 816 35mm 16mm MON-803 | MON-851 .
MON — 817 35mm 35mm | MON—803 | MON-851 Conteudo:
e o v o o o e e o AL ON - B18 | Somm | f6mm | MON-803 | MON-551 PROJETO DE SPDA DA QUADRA COBERTA PADRAO COM VESTIARIO - QUADRA
INTERLIGAGAO DE ELEMENTO METALICO NA APTOR DE ALUMING 778 s ran FIXAGKO DE BARRA CHATA CRUZAMENTO ENTRE BARRAS ALUMINIO EM TELHA METALICA - - -
A B RMERTR NS MINICAPTOR DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 300mm LDERVAGRO DA EARRA CHATA DE ALUMNI, Piagho OE BAEA CRUZAMENTO ENTRE BARRAS MON — 820 50mm 50mm | MON—806 | MON—852 POLIESPORTIVA

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO” (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL Quadro de Areas/Legenda: REV: 01
Ref. Montal A B Cartucho Alicate

MON — 821 16mm 16mm | MON—-804 | MON-851 DATA: Fevereiro de 2023.

LARGURA RECOMENDADA: 300mm MON — 822 35mm 16mm | MON—804 | MON-851
MON — 823 35mm 35mm | MON-806 | MON—852
e ¢ A “ MON — B24 50mm 16mm | MON-807 | MON—852 ESCALA INDICADA
MINIMA € DE 500 MON — 825 50mm 35mm | MON—-807 | MON—852 VER PROJETO ARQU|TETON|CO

MON — 826 50mm 50mm MON-808 | MON—852 NOMECLATURA: FOLHA:

INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

cABS DE AGO
COBREADO
70mm?

S

VALA PARA ACOMADAGLAO|
DA MALHA DE

ATERR,&AEN
Ref. Montal A B Cartucho Alicate
MON - 827 16mm 5/8" MON—-806 | MON—-852 S P DA 4/4
DETALHE DA CAIXA DE DESCIDA APARENTE COM CABO DE AGO COBREADO JUNGAO ENTRE DESCIDA MON — 828 35mm 5/8' MON-806 | MON—852
DE 70mm?® INTERLIGANDO A MALHA DE CAPTAGAO E ATERRAMENTO PROFUNDIDADE DA MALHA DE ATERRAMENTO EMENDA ENTRE BARRAS CHATAS
EQUIPOTENCIALIZAGAO A0 CABO A0 ATERRAMENTO ATERRAMENTO DE. CERCAS £ ALABRADO CADXA DE INSPECAO SUBTERRANEA MON — 820 | 50mm | 5/8" |MON-807 | MON-852

CONEXAO CONECTOR TIPO GRAMPO
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